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ABSTRAK 

 Pabrik Semen Tonasa IV adalah salah satu dari 5 pabrik yang ada di PT. Semen Tonasa 

yang dalam proses operasinya banyak menggunakan motor yang dilengkapi dengan VSD 

(Variabel Speed Drive) dan converter yang fungsinya untuk mengatur kecepatan motor. 

Penggunaan VSD dan converter tersebut berdampak pada menurunnya kualitas daya yang 

disebabkan oleh terjadinya harmonisa. 

Data – data kelistrikan yang ada dibuat suatu sistem kemudian dimodelkan dan 

disimulasikan dengan  menggunakan  ETAP (Electrical Transient Analysis Program) untuk 

melihat load flow dan kemungkinan terjadinya harmonisa di area tertentu. Untuk meningkatkan 

faktor daya dapat dipasang capasitor bank  sedangkan untuk mengatasi terjadinya harmonisa, 

dipasang  filter harmonic. Filter yang dipasang ada 2 jenis yaitu single tunned dan high pass 

damped. Harmonisa yang terjadi akan di tampilakan dan disimulasikan dalam bentuk gelombang 

dan spektrum. 

 Kondisi sistem kelistrikan yang sudah ada sebelum dipasang kapasitor, power faktornya 

sudah cukup baik walaupun ada beberapa bus yang power faktornya perlu diperbaiki karena 

berada di bawah batas PLN (Perusahaan Listrik Negara). Hasil simulasi menunjukkan bahwa 

kondisi sebelum dan sesudah dipasang filter harmonisa mengalami peningkatan yang signifikan 

terutama untuk orde 5 sehingga bus – bus 6,3 kV nilai spektrum harmonisa masih di bawah batas 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) yaitu 5%.  
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